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PARTICOLARE TIPICO STAFFE
(VALIDO PER TUTTE LE STAFFE SIA

DEI PILASTRI CHE DELLE TRAVI)

PIEGATURA A 45° VERSO
L'INTERNO DELLA SEZIONE <

DI ALMENO 8 cm \ %o
OBBLIGATORIA

au POICHE' SONO PREVISTE STAFFE SUI PILASTRI ALL'INTERNO DELLE TRAVI,
POSIZIONARE | FERRI DELLE TRAVI DOPO LE STAFFE DEI PILASTRI E
SUCCESSIVAMENTE CHIUDERE LATERALMENTE | CASSERI.

TABELLA MATERIALI
CALCESTRUZZO
Classe di Classe di Classe di Dimensione Copriferro
Resistenza consistenza Esposizione Massima Minimo
fck/Rek Aggregato

(N/ mm?) (N /mm?) **) (mm) (mm)
MAGRONI C12/15 S3 - 25 -
FONDAZIONI | C25/30 S4 XC2 20 30
MURI C25/30 S4 XC2 15 30
PILASTRI C25/30 S4 XC1 15 25 (%)
TRAVI C25/30 S4 XC1 15 20 (%)
SOLETTE C28/30 S4 XC1 15 20

e Classe di esposizione XC4

(*) Copriferro minimo 30 mm per le parti potenzialmente esposte al fuoco

(**) Per le strutture esposte agli agenti atmosferici si prescrivono Classe di resistenza C32/40

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

TONDO

RETE ELETTROSALDATA

B450C
fyk = 450 N / mm?

B450A o B450C

¢

SOLAI A LASTRE PREFABBRICATE - H = 5+20+5 = 30cm
Q perm. = 250 Kg/mq - Q acc. = 400 Kg/mq + p. p. solaio

)

SOLAI IN LEGNO-CLS COLLABORANTE TIPO "WOODBETON"

Travetti legno lamellare b=16cm x h=20cm - i=50cm
assitto 2cm + polistirene a.d. 5cm + getto integrativo 5cm
H totale = 32cm

Q perm. = 200 Kg/mq - Q acc. = 400 Kg/mq + p. p. solaio

SOLETTA PIENA IN C.A. -H=20cm
Q perm. = 200 Kg/mq - Q acc. = 400 Kg/mq + p. p. solaio

N.B.: POSIZIONARE ROMPITRATTA, ARMATURE DI RIPARTIZIONE, ECC... COME DA
DISEGNO ESECUTIVO DELLA DITTA PREFABBRICATRICE E DELLA DITTA FORNITRICE
DEL SOLAIO MISTO LEGNO-CALCESTRUZZO TIPO "WOODBETON"

N.B.: IL COSTRUTTORE E' TENUTO A FORNIRE | DISEGNI E LE RELAZIONI DI CALCOLO
TIMBRATI E FIRMATI DAL PROGETTISTA ALLA D.D.L.L. PRIMA DELL' ESECUZIONE DEI GETTI.
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Comune di Calvenzano

Provincia di Bergamo

Soggetti attuatori: VARI OPERATORI PRIVATI e COMUNE DI CALVENZANO

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
" VIA SORDE - VIA VESTURE - VIA ROMA "

AMBITO 3PP: EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
[1° STRALCIO: AMPLIAMENTO PALESTRA E SALA MENSA

00 Emissione disegno 2011-12-12
REVISIONE MOTIVO DATA

N. commessa 11.049 Oggetto PROGETTO ESECUTIVO Tavola / Elaborato

Rif. File 110493810300 PIANTA SOLETTA + 5.00 PPF E SOLETTA +1.10 PPF ol oa@m%ww. 103

Software  AutoCAD LT 2007 CORDOLI E SOLETTE PIENE 1:50 - 1:20

GIEFFEMME Studio Associato

Arch. A. Franco Forcella - Ing. Paolo Manzoni

[ Ing. Paolo Recalcati - Arch. Massimo Grechi

[ Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363/40420 - Fax 0363/45881 - email: info@gfmassociati.it
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Impianti meccanici

Studio tecnico Dott. Ing. Luigi Delbini
Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363/419208 - Fax 0363/303498 - email: info@delbini.it

Impianti elettrici

Studio tecnico Dott. Ing. Luigi Tamborini
Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG)
Tel.0363/304684-Fax0363/308840-email:studiotamborini@virgilio.it




